
材質 フードの数
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰの数
(ﾌｰﾄﾞの網)

ｸﾞﾘｽ受け
(ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰの下皿)

排風機数
(ﾙｰﾌﾌｧﾝ)

換気扇数
(壁掛け等)

ダクト数
学校職員等

立会者
電話番号

1 川上小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 ― 3 4 1 243－0576

2 緑丘中 亜鉛鉄板 2 ― ― 2 2 2 243－7320

3 吉野小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 2 ― 2 3 2 243－2581

4 吉野東小 亜鉛鉄板 1 2 ― 2 ― ― 244－3881

5 伊敷小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 2 2 3 3 229－2521

6 西伊敷小 亜鉛鉄板 1 4 1 2 3 1 220－8057

7 玉江小 亜鉛鉄板 2 2 ― 2 5 5 229－5357

8 小山田小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 ― 2 ― 1 238－2558

9 犬迫小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 2 1 ― 2 238－0550

10 皆与志小 ｽﾃﾝﾚｽ 1 4 ― 2 ― ― 238－2554

11 坂元小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 ― ― 2 5 1 229－0290

12 坂元中 亜鉛鉄板 2 4 2 2 1 1 220－5661

21 34 7 24 26 19

※給食室によっては、夏季休業中に工事を行っているところがありますので、安全に留意して作業してください。
※壁掛け換気扇用屋外フードの網も清掃すること。

鹿児島市立学校給食室排気設備清掃業務　仕様書別表 兼 清掃業務完了確認書（Ａブロック）

施行日時対象校（１２校）



材質 フードの数
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰの数
(ﾌｰﾄﾞの網)

ｸﾞﾘｽ受け
(ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰの下皿)

排風機数
(ﾙｰﾌﾌｧﾝ)

換気扇数
(壁掛け等)

ダクト数
学校職員等

立会者
電話番号

1 清水小 ｽﾃﾝﾚｽ 1 6 ― 3 ― 2 247－1010

2 大龍小 ｽﾃﾝﾚｽ 1 4 2 3 ― 2 247－2016

3 草牟田小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 2 2 2 2 225－3625

4 名山小 亜鉛鉄板 2 2 ― 1 3 1 224－7126

5 山下小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 ― 3 ― 3 226－6285

6 松原小 ｽﾃﾝﾚｽ 1 4 ― 3 1 3 226－2918

7 城南小 ｽﾃﾝﾚｽ 1 4 ― 3 ― 1 225－3636

8 桜洲小 亜鉛鉄板 ― ― ― ― 4 4 293－2003

9 桜峰小 亜鉛鉄板 1 ― ― ― 2 2 293－2005

10 東桜島中 ｽﾃﾝﾚｽ 2 2 1 2 1 1 221－2331

11 桜島中 ｽﾃﾝﾚｽ 1 ― ― 1 2 1 293－2014

14 30 5 21 15 22

※給食室によっては、夏季休業中に工事を行っているところがありますので、安全に留意して作業してください。
※壁掛け換気扇用屋外フードの網も清掃すること。
※桜洲小学校、桜峰小学校、桜島中学校及び東桜島中学校については調理内のエアコンも清掃すること。

鹿児島市立学校給食室排気設備清掃業務　仕様書別表 兼 清掃業務完了確認書（Ｂブロック）

対象校（１１校） 施行日時



材質 フードの数
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰの数
(ﾌｰﾄﾞの網)

ｸﾞﾘｽ受け
(ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰの下皿)

排風機数
(ﾙｰﾌﾌｧﾝ)

換気扇数
(壁掛け等)

ダクト数
学校職員等

立会者
電話番号

1 原良小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 2 2 3 3 253－9171

2 明和小
亜鉛鉄板
ｽﾃﾝﾚｽ

2 8 ― ― 8 1 281－2724

3 明和中 亜鉛鉄板 2 2 ― ― 6 ― 282－0163

4 武岡小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 2 2 3 2 282－0061

5 西田小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 ― 3 1 3 253－9151

6 武小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 2 2 2 2 255－6136

7 田上小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 ― 3 1 3 255－6105

8 西陵小 ｽﾃﾝﾚｽ 1 6 3 3 ― ― 281－4600

9 中洲小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 6 ― 3 1 1 253－9181

10 荒田小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 2 2 1 1 253－9090

11 八幡小 ｽﾃﾝﾚｽ 1 4 ― 3 ― ― 255－5136

12 中郡小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 2 3 ― 1 253－9080

22 54 13 26 26 17

※給食室によっては、夏季休業中に工事を行っているところがありますので、安全に留意して作業してください。
※壁掛け換気扇用屋外フードの網も清掃すること。

鹿児島市立学校給食室排気設備清掃業務　仕様書別表 兼 清掃業務完了確認書（Ｃブロック）

対象校（１２校） 施行日時



材質 フードの数
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰの数
(ﾌｰﾄﾞの網)

ｸﾞﾘｽ受け
(ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰの下皿)

排風機数
(ﾙｰﾌﾌｧﾝ)

換気扇数
(壁掛け等)

ダクト数
学校職員等

立会者
電話番号

1 紫原小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 2 3 3 3 251－1323

2 西紫原中 亜鉛鉄板 2 4 ― 2 4 4 252－1554

3 鴨池小 ｽﾃﾝﾚｽ 1 4 2 2 ― 2 251－7090

4 南小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 2 3 3 3 253－5304

5 宇宿小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 6 ― 4 3 3 264－2100

6 桜丘西小 亜鉛鉄板 1 ― 2 ― 3 2 264－6644

7 桜丘東小 亜鉛鉄板 2 4 ― 3 1 3 264－3666

8 桜丘中 亜鉛鉄板 2 ― 2 2 ― 1 265－1451

9 星峯西小 亜鉛鉄板 2 4 2 2 2 2 265－3956

10 星峯中 亜鉛鉄板 2 4 ― 3 1 1 264－3817

11 東谷山中 亜鉛鉄板 1 1 1 2 5 2 268－1271

19 35 13 26 25 26

※給食室によっては、夏季休業中に工事を行っているところがありますので、安全に留意して作業してください。
※壁掛け換気扇用屋外フードの網も清掃すること。

鹿児島市立学校給食室排気設備清掃業務　仕様書別表 兼 清掃業務完了確認書（Ｄブロック）

対象校（１１校） 施行日時



材質 フードの数
ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰの数
(ﾌｰﾄﾞの網)

ｸﾞﾘｽ受け
(ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰの下皿)

排風機数
(ﾙｰﾌﾌｧﾝ)

換気扇数
(壁掛け等)

ダクト数
学校職員等

立会者
電話番号

1 中山小 亜鉛鉄板 2 4 4 3 2 2 268－2052

2 谷山小 ｽﾃﾝﾚｽ 1 4 ― 3 1 1 268－4175

3 谷山中 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 ― 3 ― 2 268－3165

4 西谷山小 亜鉛鉄板 2 4 ― 2 3 3 267-0451

5 和田小 亜鉛鉄板 1 4 1 2 2 2 268－7731

6 和田中 亜鉛鉄板 1 8 ― 2 3 3 268－8421

7 錦江台小 亜鉛鉄板 1 ― ― 2 2 2 261－3151

8 福平小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 4 2 3 2 2 261－6624

9 福平中  亜鉛鉄板 2 2 ― 2 1 2 261－3624

10 平川小 ｽﾃﾝﾚｽ 2 2 ― 1 2 1 261－2001

11 錫山小中 ｽﾃﾝﾚｽ 2 2 1 2 1 ― 263－2001

18 38 8 25 19 20

※給食室によっては、夏季休業中に工事を行っているところがありますので、安全に留意して作業してください。
※壁掛け換気扇用屋外フードの網も清掃すること。

鹿児島市立学校給食室排気設備清掃業務　仕様書別表 兼 清掃業務完了確認書（Ｅブロック）

対象校（１１校） 施行日時


