
石井手送水管（その２）全体平面図　S=1:500
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石井手送水管布設工事（その２）
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番図

付日尺縮

平面詳細図

名事工

図示のとおり

称名

令和 7 年 5 月

面図

K形 継輪φ700　（3DKN特殊押輪）

K形 継輪φ700　（３DKN特殊押輪）

NS形 甲切管φ700　L=1.15ｍ（ﾗｲﾅ-入）

NS形 曲管φ700×45°（片受）（CB)

K形 継輪＋栓止め　φ700　（3DKN特殊押輪使用）

NS形　乙切管φ700　L=1.30ｍ(NS-K)

NS形 バタフライ弁φ700（充水型）10K

NS形 乙切管φ700　L=1.30ｍ(K-NS)

NS形 甲切管φ700　L=1.09ｍ（ﾗｲﾅ-入）

NS形 乙切管φ700　L=1.52ｍ(K-K)

NS形 曲管φ700×45°（片受）（CB）

NS形　乙切管φ700　L=1.61ｍ

②路線 D I P E ( N S )φ 7 0 0　 L = 6 . 0 m
バタフライ弁φ7 0 0 (充水型 )　ｎ =１箇所

甲
突
川
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既設　石井手送水管布設工事（その１）

0.66

0.37

既設φ700連結工　（不断水分岐工φ700×φ700）

071

（石井手取水場側）

不断水特殊上分岐管φ700×700　10K（鋼管用）
(3DKN 特殊押輪使用）

②路線 DIPE(NS)φ700　L=6.0m

バタフライ弁φ700(充水型)　n=1箇所

既設 NS型 継輪φ700
NS形継ぎ輪用特殊押輪・ゴム輪×2

2
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平面詳細図

(石井手配水池場内)

名事工

図示のとおり
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令和 7 年 5 月

面図

石井手送水管（その２）平面詳細図（石井手配水池場内） S=1:250
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A

NS形 乙切管φ700×1.54(S種) (K-NS)

NS形 二受T字管φ700×φ700

NS形 片受曲管φ700×45°(HB)

NS形 直管φ700×6.000　＠1本

NS形 乙切管φ700×1.65(S種) (NS-K)

K形 継ぎ輪＋栓 φ700（特押3DKN使用）

③路線　DIPE（NS）φ700　L=22.0ｍ（場内）

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁φ700 (充水型)　n=1箇所

071

NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁φ700両受10Ｋ（充水型）
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N o . 1 9 + 6 . 0 0

③路線　DIPE（NS）φ700　L=4.0ｍ（場内）
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石井手送水管布設工事(その２）

No.

計
番図

付日尺縮

名事工

S=Free

称名

令和 7 年 5 月

面図

N S 形 曲 管 φ 7 0 0 × 1 1 ° 1 / 4 ( H B )

0 . 2 2

N S 形 甲 切 管 φ 7 0 0 × 2 . 5 6 ( S 種 )

0 . 0 7

N S 形 曲 管 φ 7 0 0 × 5 ° 5 / 8 ( H B )

0 . 7 50 . 2 2 6 . 0 0 @ 3 + 0 . 0 7 × 1 = 1 8 . 0 7

2 6 . 7 0

N S 形 乙 切 管 φ 7 0 0 × 1 . 8 8 ( S 種 )

NS形 曲管φ700×5°5/8(HB)

4 . 0 3

NS形 甲切管φ700×3.96(S種)

0 . 7 50 . 2 2

5 . 0 0

NS形 曲管φ700×5°5/8(HB)

0 . 0 7

2 . 3 60 . 7 50 . 2 2 6 . 0 0 @ 5 ＋ 0 . 0 7 × 1 = 3 0 . 0 7

NS形 甲切管φ700×2.36(S種)

NS形 曲管φ700×5°5/8(HB)

④-1

⑤④

2 . 0 8

NS形 甲切管φ700×2.01(S種)

0 . 7 50 . 2 2

NS形 曲管φ700×5°5/8(HB)

0 . 0 7

⑦

3 . 0 5

4 . 6 1

NS形 両受曲管φ700×22°1/2(HB)

5 . 0 5

0 . 2 20 . 2 2

NS形 乙切管φ700×4.61(S種)

8 . 3 0

0 . 2 2

1 . 2 6

NS形 甲切管φ700×1.19(S種)

②

0 . 7 5

= 6 . 0 7

6 . 0 0 + 0 . 0 7

0 . 0 7 0 . 0 7

② - 1

NS形 曲管φ700×11°1/4(HB)

0 . 7 5 0 . 2 2 6 . 0 0 @ 8 + 0 . 0 7 × 2 = 4 8 . 1 4

0 . 0 7

NS形 曲管φ700×5°5/8(HB)

③-1

NS形 乙切管φ700×1.59(S種)

0 . 0 7

NS形 両受曲管φ700×22°1/2(VB)

NS形 乙切管φ700×1.28(S種)

NS形 両受曲管φ700×22°1/2(VB)

( 1 . 2 8 )

1 . 2 0

( 0 . 2 2 )

0 . 2 0

( 0 . 2 2 )

0 . 2 0

1 . 8 2 ( 1 . 9 4 )

6 . 0 00 . 2 2 8 . 4 01 . 8 80 . 2 2

⑥-1

1 . 5 9

NS形 乙切管φ700×1.59(S種)　(K-NS)

1 . 5 91 . 6 5

NS形 甲切管φ700×1.58(S種)

①

0 . 0 7

0 . 3 70 . 3 7

2 . 7 7

0 . 2 60 . 5 8

2 . 6 3

2 . 0 0

NS形 両受曲管φ700×45°(HB)

NS形 両受曲管φ700×45°(HB)

NS形 乙切管φ700×2.00(S種)

①-1

(会所堀) アルミ矢板 W=1.35 H=3.00ｎ＝ 11箇所

( 会 所 堀 ) ア ル ミ 矢 板 W = 1 . 3 5 H = 3 . 0 0 　 ｎ ＝ 4 箇 所

土 工 ⑦ H = 1 . 2 0 L = 1 7 . 0 ｍ

舗 装 切 断 A s ( 1 条 )　 L = 2 0 . 0 ｍ

管割図（1）管割図（３）(参考図)

配 管 台 帳管割図(1)(参考図) S=Free

NS形 乙切管φ700×L=2.00(S種)　(K-K)

K形 継ぎ輪φ700（特押３DKN）

K形 継ぎ輪φ700（特押３DKN）

NS形 甲切管φ700×L=4.07(S種) (NS-K)

2 . 0 04 . 0 7

0 . 0 7

場外場内

土工③　H=1.20　L=1.8ｍ

舗装切断As（2条）L=1.8ｍ

3 . 7 9

5 . 1 1

φ700NS形 挿し口加工

NS形直管 φ700×6.000　＠5本

NS形　直管 φ700×6.000　＠1本

NS形　直管 φ700×6.000　＠8本

①路線　DIPE（NS）Φ700　L=80.0ｍ　場外 既設　石井手送水管（その１）

NS形 甲切管φ700×3.72(S種)

溝切済

NS形直管 φ700×6.000　＠3本A

A

A

A

(会所堀) アルミ矢板 W=1.35 H=2.50 ｎ＝11箇所 (会所堀) アルミ矢板 W=1.35 H=3.00 ｎ＝1箇所

③

⑥ ④-2

5 0 . 1 7

土 工 ⑤ H = 1 . 2 0 L = 2 0 . 0 ｍ

A

NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管φ700×φ75

簡易分解式空気弁φ75

補修弁φ75×100Ｈ
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NS形 直管φ700×6.00(S種)　1本

NS形 乙切管φ700×1.65(S種)（NS-K）
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補修弁φ75×100Ｈ
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第一配水池へ分岐箇所

0 . 0 7

NS形 乙切管φ700×1.34(S種)

K形 継ぎ輪+栓　φ700
（特押３DKN）

石
井
手
第
二
配
水
池
へ
　
→

←　石井手第一配水池へ

③路線　DIPE（NS）Φ700　L=4.0ｍ

管割図(3)(参考図) S=Free （場内　配水池付近）

0 . 0 7

ア
ル

ミ
矢

板
W
=
1
.
3
5

H
=
2
.
5
0

Ｌ
=
2
2
.
0
m

⑧ -2

⑤-1

（場外・場内）

0 . 0 7

NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁両受φ700　10K(充水型）

NS形 乙切管φ700×1.54(S種)(K-NS)

0.26

0.26

1.54

1.80

⑦-2

0 . 0 7

7.12

①路線　DIPE(NS)φ700 L=64.0m　場内

舗 装 切 断 A s ( 1 条 ) L = 4 0 . 0 m

土 工 ④ H = 1 . 2 0 　 L = 4 0 . 0 m 土工① H=0.70 L=38.2m

アルミ矢板 W=1.35 H=2.00 L=38.20m

3 3 . 4 0

アルミ矢板 W=1.35 H=2.50 L=40.0m

土 工 ⑥ H = 1 . 2 0 L = 2 7 . 0 ｍ

舗 装 切 断 A s ( 1 条 ) 　 L = 2 7 . 0 ｍ舗 装 切 断 A s ( 2 条 ) 　 L = 1 7 . 0 ｍ

NS-NS形 乙切管φ700×3.72(S種)

NS形 両受曲管φ700×45°(HB)

NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管φ700×φ75

NS形直管 φ700×6.000　＠1本

NS形 片受曲管φ700×90°(HB)

アルミ矢板 W=1.35 H=2.50 L=1.80ｍ

Ｋ 形 （ 特 殊 押 輪 )

凡　　　例

Ｎ Ｓ 用 特 殊 押 輪

Ｎ Ｓ 形 （ ラ イ ナ 有 )

Ｎ Ｓ 形 （ ラ イ ナ 無 )
S種

S種

舗 装 切 断 A s ( 1 条 ) L = 3 8 . 2 m

アルミ矢板 W=1.35 H=2.50 Ｌ=27.0m アルミ矢板 W=1.35 H=2.50 Ｌ=20.0m

( 会 所 堀 ) ア ル ミ 矢 板 W = 1 . 3 5 H = 3 . 0 0 　 ｎ ＝ 5 箇 所

アルミ矢板 W=1.35 H=2.50 Ｌ=17.0m

( 会 所 堀 ) ア ル ミ 矢 板 W = 1 . 3 5 H = 3 . 0 0 　 ｎ ＝ 8 箇 所

1.34

2.20

0.60

ア ル ミ 矢 板 W = 1 . 3 5 H = 2 . 5 0 Ｌ = 4 . 0 m

( 会 所 堀 ) ア ル ミ 矢 板 W = 1 . 3 5 H = 3 . 0 0 　 ｎ ＝ 4 箇 所

(
会

所
堀

)
ア

ル
ミ

矢
板

W
=
1
.
3
5

H
=
3
.
0
0
　

ｎ
＝

8
箇

所

N S 形 曲 管 φ 7 0 0 × 1 1 ° 1 / 4 ( H B )

⑧-1

4

12



鹿 児 島 市 水 道 局

石井手送水管布設工事（その２）

No.

計
番図

付日尺縮

名事工

S=Free

称名

令和 7 年 5 月

面図 管割図(2)　(参考図)

配 管 台 帳

管割図(2）（参考図) S=Free
　②路線　石井手取水場側）

5

12

1.30

0.520.62

0.980.751.61

0.22

舗装切断(As)4条 L=6.0m

②路線　DIPE(NS)φ700 L=6.0m

土工② L=6.0m

0.60

土 工 ③ L = 8 . 0 m

舗 装 切 断 ( A s ) 4 条 L = 8 . 0 m

1.05

0.76

1.16

0.66

0.37

1.22

0.66

0.37
1.15

(会所堀) アルミ矢板 W=1.35 H=3.00 n=6箇所

②路線　DIPE(NS)φ700 L=8.0m

舗装切断(As)4条　別紙図面参照

連結部　DIPE(NS)φ700 L=6.0m

土工　別紙図面参照

1.52 0.52

2.00

0.66

1.30

不断水特殊上分岐管φ700×700（鋼管用 10K)

NS形 乙切管φ700×2.00(S種)（NS-K）

NS形 バタフライ弁φ700(10K)

(充水型)
NS－K形 乙切管φ700×1.30(S種)（K-NS）

K形 継輪φ700
3DKN特殊押輪使用

K形 継輪φ700
3DKN特殊押輪使用

K形φ700受口 3DKN特殊押輪使用

NS形 乙切管φ700×1.52(S種)（K-K）

NS形 乙切管φ700×1.15(S種)（NS-K）

NS形 曲管φ700×45°(CB)

NS形甲切管φ700×1.15(S種)

NS形 曲管φ700×45°(CB)

NS形 甲切管φ700×1.09(S種)

NS形 曲管φ700×90°(CB)

既設　NS形 継輪φ700

NS形 乙切管φ700×1.61(S種)

NS形 曲管φ700×11°1/4(CB)

NS形 T字管φ700×φ700(CB)

NS形 バタフライ弁φ700(10K)

(充水型)

NS形 乙切管φ700×1.30(S種)（NS-K）

K形 継輪＋栓　φ700
3DKN特殊押輪使用

既設DIPE（NS)Φ700

071

②路線　石井手取水場側

0.07

0.07

⑨

⑩

⑨-2
⑨-1

⑨-3⑩-1 ⑩-2 ⑩-3

NS型継ぎ輪用φ700
特殊押輪取付（2組）
ゴム輪（2組）

アルミ矢板 W=1.35 H=2.50 L=8.0m

アルミ矢板 W=1.35 H=2.50 L=6.0m

(会所堀) アルミ矢板 W=1.35 H=3.00 n=5箇所

Ｋ 形 （ 特 殊 押 輪 )

凡　　　例

Ｎ Ｓ 用 特 殊 押 輪

Ｎ Ｓ 形 （ ラ イ ナ 有 )

Ｎ Ｓ 形 （ ラ イ ナ 無 )
S種

S種



鹿 児 島 市 水 道 局

石井手送水管布設工事（その２）

No.

計
番図

付日尺縮

土工図・舗装復旧図

名事工

図示のとおり

称名

令和 7 年 5 月

面図

土工図・舗装復旧図

配 管 台 帳

農道車道As

土工④

1 3 5 0

掘 削 埋 戻

4
0

1
8
9
3

掘
削

深
H
1
=
1
9
3
3

2
4
0

9
6
0

土
被

り
H
=
1
2
0
0

(一層仕上厚20cm以下 )
発生土埋戻

7
3
3

D I P E ( N S ) φ 7 0 0

6
0
0

農道車道As

土工①

1 3 5 0

掘 削 埋 戻

4
0

1
3
9
3

掘
削

深
H
1
=
1
4
3
3

2
4
0

4
6
0

土
被

り
H
=
7
0
0

(一層仕上厚20cm以下)

発生土埋戻

～
40

0

30
0

7
3
3

D I P E ( N S ) φ 7 0 0

φ 7 0 0 H = 1 . 2 0φ 7 0 0 H = 0 . 7 0

場内車道As

土工⑥

1 3 5 0

掘 削 埋 戻

4
0

1
8
9
3

掘
削

深
H
1
=
1
9
3
3

2
4
0

9
6
0

土
被

り
H
=
1
2
0
0

(一層仕上厚20cm以下)
発生土埋戻

7
3
3

D I P E ( N S ) φ 7 0 0

6
0
0

φ 7 0 0 H = 1 . 2 0

農道車道As

土工③

1 3 5 0

掘 削 埋 戻

4
0

1
8
9
3

掘
削

深
H
1
=
1
9
3
3

2
4
0

9
6
0

土
被

り
H
=
1
2
0
0

(一層仕上厚20cm以下)
発生土埋戻

7
3
3

D I P E ( N S ) φ 7 0 0

6
0
0

φ 7 0 0 H = 1 . 2 0

1 0 9 0 2 6 01 1 4 0 2 1 0

8 8 0 4 7 0

会所堀寸法

D

D I P E ( N S ) φ 7 0 0 ,

W L

D

会 所 堀会 所 堀

会 所 堀

掘削積込 機械投入
　　+
タンパ転圧

水道用明示シート

掘削積込 機械投入
　　+タンパ転圧

水道用明示シート

掘削積込
機械投入
　　+
タンパ転圧

水道用明示シート

掘削積込
機械投入
　　+
タンパ転圧

水道用明示シート

φ 7 0 0

口 　 径 W D L

6 0 0 8 0 0
1 3 5 0

土 留

無

有

1 2 5 0

会所堀土量 1 . 0 箇 所 当 り

単 位土 量

ｍ 3

0 . 6 0

0 . 6 5

φ 7 0 0

口 　 径 数 量

4 2

会所堀個所数

単 位

箇 所

管
外

径
D

掘削幅

舗装版取壊し工

発生土埋戻し

(一層仕上厚20cm以下)

水道用明示シート
（巾150mm・W折）

埋
戻

高
h

(舗
装

+路
盤

)

埋戻掘削

土
被

り
DP

40

掘
削

深
H

D

標準土工

24
0

DIPEΦ700　農道車道部

路盤工 表層工

影響部

本復旧仮復旧

2
0
0

4
0

掘削幅

1
9
0

5
0

粒調砕石（40ｍｍ以下）新材

表層工
1350

加熱密粒度As再生材（乳剤なし）

農道・場内　As舗装部

200

掘削幅 土被りDP 掘削深H 埋戻高h呼び径 管外径 舗装+路盤h' 影響幅W

φ700 0.20

φ700 0.20

1.35φ700 0.733

φ700 0.200.24

土工　①

土工　②

土工　③

土工　④

φ700 0.200.24土工　⑤

0.733

0.733

0.733

0.733

1.35

1.35

1.35

1.35

1.20

1.20

1.933

1.933

1.693

1.693

071

会 所 堀

場外

場外

場外

場内

施工区間

土工　⑥ φ700 0.240.733 1.35 1.20 1.933 1.693 0.20 場内

土工　⑦ φ700 0.240.733 1.35 1.20 1.933 1.693 0.20 場内

場外

農道車道As

土工②

1 3 5 0

掘 削 埋 戻

4
0

1
5
9
3

掘
削

深
H
1
=
1
6
3
3 2
4
0

6
6
0

土
被

り
H
=
9
0
0

(一層仕上厚20cm以下)
発生土埋戻

～
40

0

30
0

7
3
3

D I P E ( N S ) φ 7 0 0

φ 7 0 0 H = 0 . 9 0

会 所 堀

掘削積込

機械投入
　　+
タンパ転圧

水道用明示シート

0.70 1.433 1.193 0.24

0.90 1.633 1.393 0.24

1.20 1.933 1.693 0.24

0.20

場内車道As

土工⑤

1 3 5 0

掘 削 埋 戻

4
0

1
8
9
3

掘
削

深
H
1
=
1
9
3
3

2
4
0

9
6
0

土
被

り
H
=
1
2
0
0

(一層仕上厚20cm以下)
発生土埋戻

7
3
3

D I P E ( N S ) φ 7 0 0

6
0
0

φ 7 0 0 H = 1 . 2 0

1 0 9 0 2 6 0

会 所 堀

掘削積込 機械投入
　　+
タンパ転圧

水道用明示シート

場内車道As

土工⑦

1 3 5 0

掘 削 埋 戻

4
0

1
8
9
3

掘
削

深
H
1
=
1
9
3
3

2
4
0

9
6
0

土
被

り
H
=
1
2
0
0

(一層仕上厚20cm以下 )
発生土埋戻

7
3
3

D I P E ( N S ) φ 7 0 0

6
0
0

φ 7 0 0 H = 1 . 2 0

会 所 堀

掘削積込
機械投入
　　+
タンパ転圧

水道用明示シート

加熱密粒度As再生材（乳剤あり） 表層工

※農道は②路線、場内は③路線のみ本復旧施工
（残りはPEPφ100布設で施工）
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3000

350 3502300

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0
＠

5
＝

5
0
0
0

1000100010001000 1000

2000

350 3501300

2
5
6
3

1
2
3
0

7
3
3

6
0
0

覆工板（滑り止め加工）
　2000×1000×200×5枚

1000＠5＝5000

1000100010001000 1000

1000＠5＝5000

2
0
0
0

3
5
0

3
5
0

1
3
0
0

1000100010001000

1000＠5＝5000

　仮設図（路面覆工参考図）

覆工板（滑り止め加工付）
　2000×1000×200×5枚

350 3502300

3
7
1
1

2
1
0
0

覆工板（滑り止め加工付）
　3000×1000×200×5枚

3000

A

A

B B

A　―　A　

CC

D

D

B　―　B　

D　―　D　 C　―　C　

覆工板（滑り止め加工付）
　3000×1000×200×5枚

ＧＬ

1600

2200 1300

300300

1
1
4
5

1100 2400

2
1
0
0

3
0
0

外
径

7
1
1

4
5
0 8
5
0

1
4
5
0

4
0
0

7
0
0

7
5
0

4
5
0

2
3
0
0

1
3
4
5

3500

(
1
3
8
6
)

1200 1300645

Ｇ．Ｌ

3
7
1
1

3500

不断水分岐部　土工図・防護図

（Φ700×Φ700）

1
5
0

基礎砕石（切込砕石40ｍｍ以下）

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ　σck=18N/mm2

架台ｺﾝｸﾘｰﾄ　σck=18N/mm2

既設石井手送水管SPΦ700

不断水T字管　Φ700×Φ700（上分岐型・鋼管用）

8
5
0

3
0
0

1
5
0

1450

7
8
7

7
8
7

2
1
0
0

外
径

7
1
1

4
5
0

4
5
0

縮尺 S=1:40

1
0
0
0

1000

桁受
350×350×12×19（加工材）

受桁
350×350×12×19（加工材）

受桁
350×350×12×19（加工材）

桁受
350×350×12×19（加工材）

受桁
350×350×12×19(加工材）

桁受
350×350×12×19（加工材）

桁受
350×350×12×19（加工材）

受桁
350×350×12×19（加工材）

縮尺 S=1:50

平　面　図

断　面　図

660

K型受口Φ700

配 管 台 帳

鹿 児 島 市 水 道 局

石井手送水管布設工事（その２）

No.

計
番図

付日尺縮

（土工・仮設工詳細図）

名事工

図示のとおり

称名

令和 7 年 5 月

面図

071

連結部・不断水分岐部

E

E

E　―　E

断　面　図

F　―　F

不断水T字管　Φ700×Φ700（上分岐型・鋼管用）

F F

355

450 400

2300

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ　σck=18N/mm2

架台ｺﾝｸﾘｰﾄ　σck=18N/mm2

基礎砕石（切込砕石40ｍｍ以下）

800 800

断　面　図

12
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平面図　S=1:500

PN
Ф
20PN

Ф
20

40.2

44.5

34.2

石井手配水池
配

配

DIP
Ф

1000　
S57-267

Ф800栓止メ

DIP
Ф
1000

DIP
Ф
100

D I
P

Ф
1 0

0 0

Ф1000×Ф
800サシ受片落

管

DI
P

Ф
10

00
　

S5
7-

26
7

DIP
Ф
1000

DIP
Ф
500　

(越
流
管
）

DIP
Ф
500　

(排
水
管
）

DIP
Ф
500　

(越
流
管
）

DI
P
Ф
50
0　

(越
流
管
）

第二配水池

V=35000ｍ3

H=59.0m
I=44.0m

3

送
DI
P
Ф
10
00

配

配

送

DIP
Ф

100　
S57-267

25.7

34.2

DIP
Ф
1000　

S57-267

DIP
Ф
100

H=0.70m

送 DIP
Ф500

　S57
-26

7(越
流管）

PN
Ф
20

T-1

T-2

T- 3

T-4

T-5

K

K

J

J
横断図S=1:1 0 0

配 管 台 帳

落
蓋

3
0
0

落
蓋
30

0

落
蓋
30
0

落蓋300

既設　石井手送水管（その１）DIP
E（

NS）
φ700

　

既 設 管 防 護 C o

既 設 管 防 護 C o

落
蓋
50
0

U-450

落
蓋
450

N
o
.
7

N
o
.
8

+
1
5
.
0
0

N
o
.
9

+
9
.
3
0

+1
3.

30

No.
10

+2.75

+5.85

+9.10

+12.70

No.11

No.12

+9.40

+14.40

No.13

No.14

+7.80

+10.85

No
.15

+4
.2

0

No
.1

6

+1
.3

0

No
.1

7

+1
6.

40
+1

4.
20 +1

0.
00

+5
.0

0

+15.90

No
.1

8

+1
7.

00

A

Ａ

A

既設1号バタフライ弁室

既 設 配 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 送 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 配 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 送 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 配 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 送 水 管 D I P φ 1 0 0 0

+1
2.

00

鹿 児 島 市 水 道 局

石井手送水管布設工事（その２）

No.

計
番図

付日尺縮

既設撤去栓止め工・PEPΦ100布設工

名事工

図示のとおり

称名

令和 7 年 5 月

面図

第一配水池

V=35000ｍ3

H=59.0m
I=44.0m

A

石
井
手
配
水
池

　
電
気
室

P
E
P
Φ

1
0
0
布

設
工

　
L
=
1
2
6
.
0
m

平面図・横断図・土工標準図

土工標準図　S=FREE

既
設
DI
Pφ

10
0撤

去
工
　
L=
13
5.
0ｍ

路盤工 表層工

影響部

本復旧仮復旧

2
0
0

4
0

掘削幅

1
9
0

5
0

粒調砕石（40ｍｍ以下）新材

表層工
600

加熱密粒度As再生材（乳剤なし）

加熱密粒度As再生材（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ）

市道　As舗装部

200～1250

As舗装版取壊し工

発生土

(機械投入＋タンパ転圧)

(一層仕上厚20cm以下)
１層20cm毎に10回以上転圧

水道用明示シート（汎用品）
（巾150mm・W折）

(舗
装
+路

盤
)

管
外

径
D

掘
削

深
H

掘削幅

埋
戻
高

h
24

0

埋戻掘削

40

土
被
り

DP

砂
埋

戻

10
0

PEPφ100　市道車道

10
0

掘削幅 土被りDP 掘削深H 埋戻高h施工区間 呼び径 管外径

0.3600.70 0.9250.60φ100 0.125
市道車道

(PEPΦ100)

L- L

1400

90
0

90
0

600 800

送φ1000配φ1000排φ500

DiPφ150

12
00

1300400300 600

5400

K -K

1400

11
90

11
90

600 1010

送φ1000配φ1000

2000

5010

J - J

1400

13
00

600 800

送φ1000
配φ1000

2200

5000

新 設 送 水 管 　 D I P E ( N S ) φ 7 0 0

既 設 配 水 管 D I P φ 1 0 0 　 撤 去

新 設 送 水 管 　 D I P E ( N S ) φ 7 0 0

3 5 0

3 5 0

3 5 0

12
00

( N o . 1 2 )

1:
0.
50

3 9 0 0

( N o . 1 4 )

( N o . 1 7 )

4 6 5 0

12
00

張
コ
ン

3
7
5
7

1
6
0
0

4 3 0 0

70
0

3 8 0

新 設 送 水 管 　 D I P E ( N S ) φ 7 0 0

配 水 管 移 設 P E P φ 1 0 0 　 H = 7 0 0

既 設 配 水 管 D I P φ 1 0 0 　 撤 去

配 水 管 移 設 P E P φ 1 0 0 　 H = 7 0 0

既 設 配 水 管 　 D I P φ 1 0 0

配 水 管 移 設 P E P φ 1 0 0 　 H = 7 0 0

L

L

P
E
P

D
I
P

P E
P

D I
P

管割図（参考図）　S=FREE

PEP形メカニカルソケット(PEP×DIP) φ100

PEP形45°メカニカルベンド φ100（HB)

PEP形乙切管 φ100　L=1.55m　⑥-1

PEP形乙切管 φ100　L＝2.75m　⑥

PEP形EF45°ベンド φ100（HB)

PEP形片受直管 φ100×5.000　＠10本

PEP形乙切管 φ100　L=3.16m　④

PEP形EF11 1/4°ベンド φ100（HB)

PEP形片受直管 φ100×5.000　＠1本PEP形乙切管 φ100　L=3.22m　③

PEP形EF11 1/4°ベンド φ100（HB)

PEP形乙切管 φ100　L=4.72m　②

PEP形EF22 1/2°ベンド φ100（HB)

PEP形片受直管 φ100×5.000　＠3本

PEP形乙切管 φ100　L=1.86m　⑤-1

PEP形EFSベンド(450H) φ100（CB)

PEP形乙切管 φ100　L=2.34m　⑤

PEP形EFSベンド(450H) φ100（CB)

PEP形片受直管 φ100×5.000　＠6本

PEP形乙切管 φ100　L=4.95m　①

PEP形45°メカニカルベンド φ100

PEP形乙切管 φ100　L=0.65m　③-2

PEP形EF45°ベンド φ100

PEP形乙切管 φ100　L=0.90m　③-1

PEP形メカニカルソケット(PEP×DIP) φ100

既設DI
Pφ

10
0　

　H=
1.
20
ｍ

PE
PΦ

10
0　

L=
12
6.
0ｍ

既設DIPφ100撤去工・PEPΦ100管布設図

既
設

D
I
P
φ

1
0
0
　

　
H
=
0
.
7
0
ｍ

0 . 2 0

0 . 2 0

0 . 0 5

0 . 1 4

0 . 1 4

0 . 1 4

0 . 1 4

0 . 1 4

0 . 1 4

0 . 8 3

0 . 8 3

0 . 2 0

0 . 2 0

0 . 0 5

舗
切

3条
切
　
L=
12
5.
0ｍ

土
被
り
平
均
H=
1.
0ｍ

土
被
り
H=
0.
70
ｍ

土
被
り
平
均
H=
1.
0ｍ

土
被
り
H=
0.
70
ｍ

0.6601.00 1.2250.60φ100 0.125
市道車道

(PEPΦ100)

4.0

2.0

35.0

84.0

管割図（参考図）

土
被
り
H=
0.
70
ｍ

3.0

舗
切

3条
切
　
L=
4.
6ｍ

既
設

D
I
P
φ

1
0
0
　

　
H
=
0
.
7
0
ｍ

K型管帽Φ100取付
送水管布設前

凍結工法Φ100（栓止時）
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石井手取水場側　既設Φ100栓止め工

既 設 鋳 鉄 仕 切 弁 φ 1 0 0

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋φ100

既
設

D
I
P
φ

1
0
0

B部　栓止め工A部　栓止め工

凍結工法φ100

管帽　φ100

異形管防護工φ100

既設　DIPφ100

異形管防護工φ100

※　既設栓止め部は、本復旧影響幅片側W=0.20ｍとする。

測点11　
既設DIPφ100 栓止め工

測点18　

既設配水管DIPφ100 栓止め工

管帽　φ100

既設DIPφ100

測点　No11 測点　No18

異形管防護工φ100

異形管防護工φ100

管帽　φ100

VHΦ75仮設排水管布設工　L=10.0ｍ

鋳鉄製仕切弁φ75（7.5K）

K 形 継 ぎ 輪 φ 7 0 0

K 形 栓 φ 7 0 0

V H ﾊ ﾞ ﾙ ﾌ ﾞ ｿ ｹ ｯ ﾄ φ 7 5

V H 乙 切 管 φ 7 5 　 L = 0 . 5 0 ｍ

V H 形 9 0 ° ｴ ﾙ ﾎ ﾞ φ 7 5

V H 形 乙 切 管 φ 7 5 　 L = 0 . 7 0 m

V H 形 乙 切 管 φ 7 5 　 L = 0 . 7 0 m

メ カ ニ カ ル フ ラ ン ジ 短 管 φ 7 5

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 仕 切 弁 φ 7 5

メ カ ニ カ ル フ ラ ン ジ 短 管 φ 7 5

V H 直 管 φ 7 5 × 4 . 0 0 0

V H ソ ケ ッ ト φ 7 5

V H 直 管 φ 7 5 × 3 . 5 0 0

V H 9 0 ° ｴ ﾙ ﾎ ﾞ φ 7 5

V H 形 9 0 ° ｴ ﾙ ﾎ ﾞ φ 7 5

VHΦ75仮設排水管布設工　L=10.0ｍ

成形パッキン

　M16×65

※　場内Φ75排水管布設工事は、掘削幅W=0.50ｍ

　　土被りH=0.5ｍ

異形管防護工φ75

0 . 0 5

1.6

0 . 0 5

連
結
部

PE
Pφ

10
0　

L=
1.
6ｍ

連
結
部

PE
Pφ

10
0　

L=
2.
0ｍ

※全体平面図　参照

※φ700布設分の同時施工
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既設2号バタフライ弁室



既設構造物処理工　　
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下門橋

石井手取水場
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取水場からの排水

内空Φ600

D I P Ф 1 0 0 　 S 5 7 - 2 6 7

44.5

34.2

石井手配水池

配

配

DIP
Ф

1000　
S57-267

DIP
Ф
1000

DIP
Ф
100

D I
P

Ф
1 0

0 0

DI
P

Ф
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00
　

S5
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DIP
Ф
1000
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Ф
500　
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流
管
）

DIP
Ф
500　

(排
水
管
）

DIP
Ф
500　

(越
流
管
）

DI
P
Ф
50
0　

(越
流
管
）

第二配水池
V = 3 5 0 0 0 m3

H = 5 9 . 0 m

I = 4 4 . 0 m

V = 3 5 0 0 0 m

3

H = 5 9 . 0 m

I = 4 4 . 0 m

第一配水池 送
DI
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00

配

配

送

A-023

DIP
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S57-267

25.7
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送 DIP
Ф500

　S57
-26

7(越
流管）

PN
Ф
20

T-1

T-2

T-3

T-4

T- 5
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仮排水
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仮排水
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配 管 台 帳

落
蓋

3
0
0

落
蓋
30

0

落蓋300

落蓋300

落蓋300

落蓋300

管 防 護 C o

落
蓋
50
0

U-450

落
蓋
450

Co

U-250

B
P

排φ250

A

Ａ

A

既 設 1 号 バ タ フ ラ イ 弁 室

既 設 2 号 バ タ フ ラ イ 弁 室

既 設 配 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 送 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 配 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 送 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 配 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 送 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 配 水 管 D I P φ 1 0 0 0

既 設 送 水 管 D I P φ 1 0 0 0

甲
突

川

鹿 児 島 市 水 道 局

石井手送水管布設工事（その２）

No.

計
番図

付日尺縮

　既設構造物処理工
　 平面図・横断図

名事工

図示のとおり

称名

令和 7 年 5 月

面図

L -L

K

K

I

⑩
落
蓋
側
溝
50
0(
横
断
用
CG
型
)

　
　
　
L=
2.
0m

①
　
排
水
桝
10
00

　
n=
1.
0箇

所
U型

側
溝
45
0
L=
2.
0m

落
蓋
側
溝
50
0(
蓋
無
し
)

　
　
　
L=
27
.0
m

②
　
排
水
桝
10
00

　
n=
1.
0箇

所

仮

落
蓋

側
溝

3
0
0
(
縦

断
)

L
=
6
0
.
0
m

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(無筋)

0.71

仮
設

暗
渠

排
水

管
据

付
・

撤
去

工
　

Φ
2
0
0
　

L
=
9
1
.
0
ｍ

既
設

側
溝

取
壊

工
　

L
=
9
1
.
0
ｍ

　
既

設
桝

取
壊

工
　

n
=
2
箇

所

平面図　S=1:500

横断図　S=1:100
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配 管 台 帳構造図　(側溝・集水桝）

数量表

敷 モ ル タ ル 0 . 3 2 × 0 . 0 3 × 1 0 . 0 0

2 0 . 0 0

0 . 1 0 m 3

1 0 m 当 り

名 　 　 称 規 格 算 　 定 　 式 単 位数 　 量

1 : 3

枚

躯 　 体 1 0 . 0 0縦 断 用 ｍ3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0

0 . 5 2 × 1 0 . 0 0 m 25 . 2 0基 　 礎 　 材 R C - 4 0

蓋 　 版

数量表

敷 モ ル タ ル 0 . 5 2 × 0 . 0 3 × 1 0 . 0 0

2 0 . 0 0

0 . 1 6 m 3

1 0 m 当 り

名 　 　 称 規 格 算 　 定 　 式 単 位数 　 量

1 : 3

枚

躯 　 体 1 0 . 0 0縦 断 用 ｍ5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0

0 . 7 2 × 1 0 . 0 0 m 27 . 2 0基 　 礎 　 材 R C - 4 0

蓋 　 版

数量表

敷 モ ル タ ル 0 . 4 3 × 0 . 0 3 × 1 0 . 0 0 0 . 1 2 9 m 3

1 0 m 当 り

名 　 　 称 規 格 算 　 定 　 式 単 位数 　 量

1 : 3

躯 　 体 1 0 . 0 0 ｍ4 5 0 × 4 5 0 × 2 0 0 0

0 . 6 3 x 1 0 . 0 0 m 26 . 3 0基 　 礎 　 材 R C - 4 0

t = 1 0 0 m m

t = 1 0 0 m mt = 1 0 0 m m

071

数量表 1 . 0 箇 所 当 り

2
0
0
0

3 3 0

1
8
0
0

3 3 0

防 護 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ( 無 筋 )

V = 1 . 2 m 3

鹿 児 島 市 水 道 局

石井手送水管布設工事（その２）

No.

計
番図

付日尺縮

名事工

図示のとおり

称名

令和 7 年 5 月

面図
構造図　(側溝・集水桝）

農道車道・場内車道As

舗装復旧図

1 1 0 3 0 0 1 1 0

5 2 0

7
0

4
7
2

3
0
0

1
0
2

3
0

1
0
0

1 0 0 3 2 0 1 0 0

5 2 0

落蓋側溝300(縦断用)

敷 モ ル タ ル 1 : 3

R C - 4 0 　 t = 1 0 0 m m

落蓋側溝500(縦断用)

1 1 5 5 0 0 1 1 5

7 3 0

8
0

7
0
7

5
0
0

1
2
7

3
0

1
0
0

1 0 0 5 2 0 1 0 0

7 2 0

敷 モ ル タ ル 1 : 3

R C - 4 0 　 t = 1 0 0 m m

4 5 0

5 9 0

6 3 0

4 3 0

8
0

5
1
9

4
3
9

3
0

1
0
0

U型側溝450

R C - 4 0 　 t = 1 0 0 m m

仮 復 旧 本 復 旧

( 乳 剤 無 し )

表 層 工 ( 加 熱 密 粒 A s 再 生 材 ) t = 4 c m

路 盤 工 ( 粒 調 砕 石 4 0 m m 以 下 ) t = 2 0 c m

1 . 1 5 ～ 1 . 0

2
4
0

2
0
0

4
0

( 新 材 )

S = 1 : 2 0

S = 1 : 2 0

S = 1 : 2 0S = 1 : 2 0

※ こ の 図 面 は 既 設 の 取 り 壊 し ・ 復 旧 の 図 面 で あ る

　 よ っ て 、 詳 細 の 位 置 ・ 開 口 部 な ど は 現 場 に 合 わ せ る こ と 。

②　排水桝1000
S=1:25

落 蓋 側 溝 5 0 0

落
蓋

側
溝

5 0 0

5
0
0

8 7 0

1 9 0 1 0 0 0 1 9 0

1 3 8 0

1 1 3 5

1
9
0

1
0
0
0

1
9
0

1
3
8
0

1
1
3
5

鋼 製 蓋 ( T - 1 4 )

5 7 2 × 1 1 1 5 × 7 5 n = 2

枠 1 1 3 5 × 1 1 3 5 × 8 1

1 9 0 1 0 0 0 1 9 0

1 3 8 0

落 蓋 側 溝 5 0 0
1
5
0

1
1
0
9

1
3
4
0

8
1

1
0
0

1 5 8 0

8 7 0

5
0
0

1
9
0

1
0
0
0

1
9
0

1
3
8
0

落
蓋

側
溝

5
0
0

1 5 01 1 0 9

1 3 4 0

8 1

1 0 0

1
5
8
0

5
0
0

5 0 0

コ ン ク リ ー ト

1 8 N / m m 2

名 　 称

基 礎 材

コ ン ク リ ー ト

型 枠

鋼 製 蓋

基 面 整 正

規 　 格

R C - 4 0

σ c k = 1 8 N / m m 2

小 構 造 物

T - 1 4

計 　 算 　 式

1 . 5 8 × 1 . 5 8

1 . 3 8 × 1 . 3 8 × 1 . 3 4 - 1 . 1 3 5 × 1 . 1 3 5 × 0 . 0 8 1 - 1 . 0 0 × 1 . 0 0 × 1 . 1 0 9

- 0 . 5 0 × 0 . 5 0 × 0 . 1 9 - 0 . 5 0 × 0 . 8 7 × 0 . 1 9

1 . 3 8 × 1 . 3 4 × 4 + 1 . 0 × 1 . 1 0 9 × 4 - 0 . 5 0 × 0 . 5 0 × 2

- 0 . 5 0 × 0 . 8 7 × 2

5 7 2 × 1 1 1 5 × 7 5 n = 2 枠 1 1 3 5 × 1 1 3 5 × 8 1

1 . 5 8 × 1 . 5 8

数 　 量

2 . 5 0

1 . 2 1

1 0 . 4 6

1 . 0 0

2 . 5 0

単 　 位

m 2

m 3

m 2

組

m 2

⑲防護ｺﾝｸﾘｰﾄφ1000取壊し工
S = 1 : 1 0 0

※ 本 復 旧 は φ 1 0 0 布 設 で 施 工

数量表 1 . 0 箇 所 当 り

①　排水桝1000
S=1:25

U - 4 5 0

4
5
0

4 1 0

1 9 0 1 0 0 0 1 9 0

1 3 8 0

1 1 3 5

1
9
0

1
0
0
0

1
9
0

1
3
8
0

1
1
3
5

鋼 製 蓋 ( T - 1 4 )

5 7 2 × 1 1 1 5 × 7 5 n = 2

枠 1 1 3 5 × 1 1 3 5 × 8 1

1 9 0 1 0 0 0 1 9 0

1 3 8 0

U - 4 5 0

1
5
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1
1
0
9

1
3
4
0

8
1

1
0
0

1 5 8 0

5
0
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1
9
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1
0
0
0

1
9
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1
3
8
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1 5 01 1 0 9

1 3 4 0

8 1

1 0 0

1
5
8
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4
5
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3 7 0

コ ン ク リ ー ト

1 8 N / m m 2

落 蓋 側 溝 5 0 0

5
0
0

落 蓋 側 溝 5 0 0

3
7
0

5 0 0

5
0
0

U -
2 4

0

4 1 0
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U
-
2
4
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名 　 称

基 礎 材

コ ン ク リ ー ト

型 枠

鋼 製 蓋

基 面 整 正

規 　 格

R C - 4 0

σ c k = 1 8 N / m m 2

小 構 造 物

T - 1 4

計 　 算 　 式

1 . 5 8 × 1 . 5 8

1 . 3 8 × 1 . 3 8 × 1 . 3 4 - 1 . 1 3 5 × 1 . 1 3 5 × 0 . 0 8 1 - 1 . 0 0 × 1 . 0 0 × 1 . 1 0 9

- 0 . 5 0 × 0 . 5 0 × 0 . 1 9 - 0 . 4 5 × 0 . 3 7 × 0 . 1 9 - 0 . 4 1 × 0 . 2 4 × 0 . 1 9

1 . 3 8 × 1 . 3 4 × 4 + 1 . 0 × 1 . 1 0 9 × 4 - 0 . 5 0 × 0 . 5 0 × 2 - 0 . 4 5 × 0 . 3 7 × 2

- 0 . 4 1 × 0 . 2 4 × 2

5 7 2 × 1 1 1 5 × 7 5 n = 2 枠 1 1 3 5 × 1 1 3 5 × 8 1

1 . 5 8 × 1 . 5 8

数 　 量

2 . 5 0

1 . 2 4

1 0 . 8 0

1 . 0 0

2 . 5 0

単 　 位

m 2

m 3

m 2

組

m 2
R C - 4 0 　 t = 1 0 0 m m

敷 モ ル タ ル m 3

1 0 m 当 り

名 　 　 称 規 格 算 　 定 　 式 単 位数 　 量

1 : 3

躯 　 体 1 0 . 0 0 ｍ

m 2基 　 礎 　 材 R C - 4 0

横 断 用

枚グ レ ー チ ン グ 5 . 0 0

5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0

0 . 7 6 × 1 0 . 0 0

0 . 5 6 × 0 . 0 3 × 1 0 . 0 0

7 . 6 0

0 . 1 7

数量表

t = 1 0 0 m m

1 0 0 5 6 0 1 0 0

7 6 0

1
0
0

7
5
7

5
3
5

9
2

3
0

1
0
0

1 1 5 5 0 0 1 1 5

7 3 0

落蓋側溝500(横断用)
( グ レ ー チ ン グ タ イ プ )

敷 モ ル タ ル 1 : 3

R C - 4 0 　 t = 1 0 0 m m

S = 1 : 2 0
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