
※PF異常時は、保守用端末にて監視可能とする。
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※PF異常時は、保守用端末を用いてデータを蓄積する。
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※制御点数は目安とする。

サーバー室既設管理室

コントローラ盤

既設浄水場の必要信号

※　別途工事範囲

※本図面は参考とし、システム構成は事業者提案により、

協議のうえ決定する。

中継端子盤

※既設浄水場の必要な信号を取り込む。

信号の集約及び中継端子盤の設置は、

別途発注工事とする予定である。

シ　ス　テ　ム　構　成　図　（案）

LTEモバイル回線

・IP-VPN回線（閉域網）

バックアップ用・LTEモバイル回線

・IP-VPN回線（閉域網）

バックアップ用・LTEモバイル回線

suisei
長方形

suisei
長方形

suisei
長方形

suisei
引き出し線
別紙７




